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Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.].
Dz.U. z 2024 1., poz. 416) oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonat okresowej oceny jakosci wody
w wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Puck za okres od 07.08.2024 r. do 31.12.2024 r.
stwierdzajac w trybie § 21 ust. 1 pkt 1:

przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi.

Realizujac ustawowy obowigzek nadzoru nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku przeprowadza m.in.:
— badania wody w statych, uzgodnionych punktach monitoringowych ,
— ustalenia z Burmistrzem Miasta Puck oraz firmg odpowiedzialng za jako$¢ wody
Pucka Gospodarkag Komunalng Sp. z o.0. dotyczace harmonogramu badan
w ramach regularnej wewngtrznej kontroli jako$ci wody.

Badania wody przeznaczonej do spozycia wykonane byty w nastgpujacym zakresie:
— parametry grupy A - Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogélna liczba

mikroorganizméw w 22 °C, barwa, metno$¢, smak, zapach, odczyn, przewodnos¢

elektryczna,

— parametry grupy B - enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, akryloamid,
benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-
dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedZz, nikiel, otdw, rte¢, selen,
¥ Pestycydow, Y. Trichloroeten i tetrachloroeten, » WWA, glin, jon amonu, chlorki,
mangan, magnez, siarczany, sod, utlenialno$¢, zelazo, twardo$¢, benzyny C6-Cl12,
weglowodory ropopochodne, wodoroweglany.

W okresie od 07.08.2024 r. do 31.12.2024 r odpowiedzialna za jako$¢ wody Pucka
Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. w ramach wewngtrznej kontroli jako$ci wody zlecita
wykonanie witasciwych badan wody w wodociaggu Puck z czgstotliwoscia zgodna
z zatacznikiem nr 3 do w/w rozporzadzenia. Spotka wykonata w ramach prowadzonej
wewngtrznej kontroli jako$ci wody 15 badan. Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakoscia wody przeprowadzit
2 badania kontrolne. Lacznie w/w okresie wykonano 17 badan, ktére obejmowaty
sprawdzenie jakosci wody z ujeé, wody podawanej do sieci oraz z sieci wodociagu,
ze szczegblnym uwzglednieniem jakosci wody w punktach zgodnosci.

Nie zanotowano przekroczen u odbiorcéw w/w parametrow w wodzie przeznaczonej do
spozycia. Jednoczes$nie stan sanitarno-techniczny ujeé 1 stacji uzdatniania wody nie budzit
zastrzezen.



W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdzit,
ze woda z systemu zbiorowego zaopatrzenia Puck spetnia wymagania sanitarne okreslone
w powolanym na wstgpie rozporzadzeniu.

Omawiany wodociag zaopatruje w wodg 10229 mieszkancéw Pucka, Potczyna Bis, Celbowka
1 Bladzikowa produkujac 1297 m3/d. Ocena niniejsza zostaje przekazana w celu
poinformowania odbiorcow o jakoéci wody.
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