STAROSTA PUCKI
ul. Orzeszkowej 5 Puck, dnia 17.03.2014 .
AB.6340.1322014MC

(nazwa i adres organu wydajacego decyzjg)
4308/2014

(or rejestru organu wydajacego decyzjg)

DECYZJA Nr AB/MC -6740/16 / 14/ MP

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
72013 r., poz. 1409.z péZniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z p6Zniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia
18.02.2014r.

zatwierdzam projekt budowlany

i udzielam pozwolenia na budewe-/rezbiérke/ wykonanie rob6t budowlanych?

dla: GMINY MIASTA PUCK
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

obiekt; wewnetrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem
ustugowym

adres: dzialka nr 117/1 i 118/1 Puck

Autor projektu:
mgr ins, Agnieszka Przezwicka Litwin - upr. Nr ZAP/0051/PWOS/05 do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych. Wpisana na listg czionkéw Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym WKP-CZZ-4XW-J3Z
sprawdzajacy - mgr inz Tomasz Litwin - upr. Nr ZAP/0154/POOS/07 do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych, wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Izby Izby Inzynierdéw
Budownictwa — nr ewidencyjny ZAP/IS/2688/01;
z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo
budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
a) roboty moze wykonywaé wylqcznie jednostka wykonawcza posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
w porozumieniu z dostawcq gazu;
b) instalacja podlega odbiorowi przez sluzby kominiarskie oraz przed zagazowaniem przez
przedsiebiorstwo gazownicze zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez G.EN.GAZ
ENERGIA S.A.. ul. Dworczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne nr 1240 0003 7130 z dnia 27.02.2014r
¢) rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku;
d) przedmiotowe roboty budowlane nalezy prowadzié pod kierownictwem osoby posiadajqcej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, obejmujace swym zakresem te roboty;

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych: = ;
3. Terminy rozbiorki:

1)istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:werrrrrrers e
2) tymczasowych obiektow

budowlanych: e .

4. Szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:. e
5. Inwestor jest zobowiazany:
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6.ierownikb dowy (rebétes obewiszanyv-srowadzic-dziennilc budovwytubrozbidrki-ors

dotyezgee-bezpieezenistwa-pracy-ochrony-zdrowial - zwalnia sig z wykreslonego zobowiqzania (art. 42

ust. 3 ustawy — Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci:
dzialki nr 117/1 i 118/1 polozone w Pucku

UZASADNIENIE

W dniu 18.02.2014r. Gmina Miasta Puck zlozyla w tut. urzedzie wniosek w sprawie wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe wewngtrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem ustugowym
na terenie dziatek nr 117/1 i 118/1 potozonych w Pucku.

Zawiadomieniem znak AB.6740.132.2014.MC z dnia 04.03.2014 r. powiadomiono strony o wszczgciu
postepowania administracyjnego. Zadnych uwag nie wniesiono.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw decyzja PKZ.4123.12.2014 z dnia 05.02.2014 r. udzielit pozwolenia na
wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem ustugowym na terenie
dziatek nr 117/1 i 118/1 potozonych w Pucku.

Z uwagi na nieznaczny zakres wnioskowanych robét budowlanych w istniejacym obiekcie budowlanym zgodnie
z dyspozycja art. 42 ust. 3 ustawy -Prawo budowlane zwolniono inwestora z obowiazku okreslonego w art. 42 ust. 1 pkt
1 i 2 prawa budowlanego — tj. prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczania na budowie tablicy informacyjnej
budowy wraz z ogloszeniem zawierajacym dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Starosta Pucki jako organ wiasciwy zgodnie z art. 81 ust. 1 i ust 2 prawa budowlanego, w przypadku wniosku
inwestora o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 28) oraz po speieniu warunkéw okres$lonych w art. 33 ust.
1, na podstawie art. 34 ust. 4 tegoz prawa, zatwierdza przedstawiony projekt budowlany, okreslajac jednoczesnie
obowiazki wiazace inwestora w toku prowadzenia robét.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Pomorskiego w Gdaiisku za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Zal czaiiki stanowigce integralng cze§é niniejszej decyzji:
1. Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Adnotacja dot. oplaty skarbowej:
Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z pézn.
zm.) niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowe;.

_Otrzymuja:
1) Gmina Miasta Puck
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

PELNOMOCNIK: Pan Zdzistaw SOLTYSIAK
ul. 1 Maja 17, 84-100 Puck

2. Ala.
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InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzér
mgr inz. Agnieszka Przezwicka Litwin

ul. Wiadystawa IV 137 tel. kom. 0 695 330 907
75-350 Koszalin 0504 038 588

NIP: 767-100-63-58 biuro.instaleko@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Budynek mleszkalny wielorodzinnym z Iokalems’{ugowym
Adres ‘ e e
budowy: Puck Plac Wolnosci 7/8 dz.nr 1172, 118/2gm. Puck
Projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazowej z
Zadanie: podtgczeniem kotla gazowego co i cwu oraz kuchni gazowej 4-
palnikowej
Branza: Sanitarna

Gmina Miasta Puck
84-100 Puck ul. 1 Maja 13

Inwestor:

Wykaz kompletu opracowan projektu budowlanego:
Teczka Nr 1: Wewnetrzna instalacja gazowa

Imie | Nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgrink. Agniaszka Przezwi win
. . uprawnienia budowlane do nLa bez ngmnlmn w
. mgr inz. Agnieszka ZAP/0051/PWOS/0S specainsci zfpsie siecli
Projektowat: . - Upr. Budowl ] " yinychlgabbdych i
) Przezwicka Litwin | |2 e e e ehosns

Opracowat: | inz. Janusz Gajewski - &W}Z’

mgrinz Tomasz L||wm [

. mg r |nz Tom asz ZAP/O 1 54/POOS/07 :ollr:geucje::noscl lnslalaqimu W zak ie sneci mshzlaz:; I

Sprawdzit: Litwi Upr. Budowlane w Speci. | femmeemen *
itwin Instalacyjnej nr ZAR/O1S4/POOSIOT /ﬁ g .

$ Hlyckiege
STAROSTA PUCKI Zalacznik nr .,'J __________ NACZELN|KAK DZIALU
ul. Orzeszkowe) 5 do decyzji nr ;,9\\% UJ\JS'}?][’]Q‘ .H\’-“!P o :._ ek
mgrinz. wo CI CN BOIZYSZKOWSKI
84-100 Puck 2 dnia M. 02, doty g ;_’ ¥
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Nr rysunku Nazwa rysunku Skala™v;. ;;f.-,» )2*:9
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Rzut pomieszczen — piwnica 1:100
3 Rzut pomieszczen — parter 1:100
4 Rzut pomieszczen — pigtro 1:100
5 Rzut pomieszczen — poddasze 1:100
6 Aksonometria instalacji gazowej 1:100
7 Punkt redukcyjny 1:10
8 Punkt pomiarowy 1:10

III. ZALACZNIKI:
Wykaz zataczonych do projektu: uzgodnier, pozwoleri i opinii.

Lp | Wyszczegoinienie

1 | Warunki nr 12400005350
instalacji gazowych podmiotu przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilosci do 10m>h

z dnia (3.0§.204. przytaczenia do sieci gazowej urzgdzef i

Uprawnienia budowlane projektanta, zaswiadczenie z Izby Budownictwa, oswiadczenie

Wskazania przewoddéw kominowych

Gazomierz G6
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie INWESTORA

1.2. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a G.EN.GAZ ENERGIA S.A. ul. Dorczyka 1 62-080
Tarnowo Podgorne;

1.3. Warunki przylgczenia do sieci gazowej urzadzef i instalacji gazowych podmiotu
przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilosci do 10m3/h wydane przez G.EN.GAZ ENERGIA
S.A. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgorne ;

1.4. Obowiazujace przepisy i normy

1.5. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 80 z 2003r, poz. 718);

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690);

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

1.8. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. nr 54/97z pdzniejszymi zmianami);

1.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2000, poz.1055);

1.10. Wizja lokalna — inwentaryzacja pomieszczen;

1.11. Podkiady dla potrzeb projektowych;

1.12. Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

2.0. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

2.1. Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia gazu od
gazomierzy zlokalizowanych w szafkach gazowych na klatce schodowej do kottéw gazowych
dwufunkcyjnych i kuchni gazowe;j.

2.2. Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego
wewnetrznej instalacji gazowej.

2.3. Spelnienie warunkéw technicznych Rozporzadzenia MI z dnia 12.04.2002r/Dz.U nr75 z
dnial5.06.2002r/

3.0. STAN ISTNIEJACY

..,}‘

Do obiektu doprowadzone jest przylacze gazu $ér/c z rur PE. Reduktor ci$nienia gazu oraz gtéwny
zawér odcinajacy zlokalizowane s3 w szafce gazowej nasciennej, z ktdrej wyprowadzona bedzie
instalacja gazowa zasilajaca trzy kotty gazowe dwufunkcyjne z zamknieta komorg spalania oraz dwie
kuchnie gazowe 4-palnikowe. W budynku istnieje instalacja gazowa w lokalu na poddaszu, ktorej
cze$é nalezy zdemontowaé a punkt pomiarowy przenies¢ z szafki gazowej nasciennej na klatke
schodowa.

Nie przewiduje sie przebudowy instalacji c.o. oraz przewoddw kominowych.

4.0

PUNKT POMIARU GAZU ORAZ PUNKTY POBORU I ZUZYCIE GAZU

Do pomiaru zuzycia gazu nalezy zamontowac:

schodowej.

Trzy gazomierze miechowe G-6 ,METRIX" zamontowany w szafce gazowej na klatce

7
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kociot gazowy o mocy 21,0 kW 3szt 8,64 m3/'\(r"~(9g’$' )é";t»
kuchnia gazowa 4-palnikowa 2szt 2,80 m*/h
Razem 11,44 m*/h

Przybory gazowe winny posiadac atest i by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ-50

5.0. PRZY)J ROZW NIE PROJEKTOWE

Instalacje gazowe doprowadzac beda gaz do kottéw gazowych i kuchni gazowych. Istniejaca instalacja
wyprowadzona jest z szafki gazowej, przez $ciang budynku do piwnicy i pionem gazowym na parter.
Stamtad doprowadzi¢ gaz do miejsca podtgczenia kotta gazowego w fazience w lokalu na parterze.
Nastepnie nalezy przedtuzyé pion gazowy na klatke schodowa na pietrze i od zaprojektowanych tam
gazomierzy poprowadzi¢ dwie instalacje doprowadzajace gaz do kotta gazowego i kuchenki gazowej w
kuchniach. Nastepnie wykonac pion gazowy na klatke schodowa na poddaszu zamontowa¢ uktad
pomiarowy (przenies¢ ze Sciany budynku) i doprowadzi¢ do istniejacej instalacji.
Instalacje gazowa, projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu o $rednicy @ 32 @ 25 @ 20 @ 15
mm faczonych przez spawanie. Wewnatrz pomieszczenn mozna zastgpic rure stalowa rurg miedziang
ciagniong bez szwu o érednicy @ 35 @ 28 @ 22 @ 18 mm taczonych lutem twardym. Sposdb
prowadzenia przedstawiono wg zatgczonej czesci graficznej.
Przejécie z instalacji stalowej na miedziang - ksztaltky adaptacyjng stal — miedz. Potaczenie rur
stalowych instalacji gazowej wykona¢ poprzez spawanie, a instalacji miedzianej przez lutowanie lutem
twardym, za wyjatkiem potaczen aparatéw gazowych i kurkow odcinajacych kulowych.
Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy braku wymaganej minimalnej
odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w instalacjami stosowac rury ochronne. Przewody instalagji
gazowej nalezy prowadzié na powierzchni Scian, winny mie¢ spadek co najmniej 4 mm na 1m w
kierunku doptywu gazu do aparatéw gazowych za wyjatkiem gazomierza. Kazde podejscie do aparatu
powinno by¢ zakorczone kurkiem odcinajgcym kulowym. Przewody gazowe , po pozytywnej probie
szczelnoéci winny byé zabezpieczone przed korozjg. Na instalacji przy przejéciach przez Sciany nalezy
stosowaé tuleje ochronne wypetnione szczeliwem nie powodujacym korozji i wystajagce po 2 cm z
kazdej strony Sciany.
Na przewodzie doprowadzajacym gaz do kotfa nalezy zamontowac:

- filtr do gazu Dn 20,25

- zawor kulowy Dn 20,25
Na przewodzie doprowadzajacym gaz do kuchenki nalezy zamontowa¢ zawdr kulowy Dn15.
Montowac¢ zawory kulowe, mosiezne.
Kurek gazowy zamontowany przed kuchenkg gazowa nalezy przymocowaé na sztywno do Sciany
odpowiednimi uchwytami.
Przewody gazowe z rur stalowych mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw w odlegtosci:

- poziome co 1,5m,
- pionowe co2,5m.

Przewody gazowe z rur miedzianych mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw w odleglosci:

- €0 2,50m — Dz35Cu

- €0 2,25m — Dz28Cu

- €0 2,50m — Dz22Cu

- ¢o0 2,75m - Dz18Cu
Rury, ksztattki i lut powinny by¢ odpowiednio oznakowane i posiadac certyfikat, deklaracje zgodnosci
wyrobu uzytego do wykonania instalacji gazowej zgodnie z normg lub innym dokumentem
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5.1. POMIESZCZENIE KOTtA GAZOWEGO DWUFUNKCYINEGO

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania o mocy 21 kW zainstalowany bedzie w

fazience w lokalu na parterze.

Pomieszczenie kotta musi posiadac:
- drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz pomleszczenla

- kratke wywiewna o wymiarze min 200cm?
- gniazda wtykowe w oprawie hermetycznej,

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia:
Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktdrym zainstalowany bedzie kociot gazowy wynosi min. 6, 5m°.
Kubatura pomieszczenia ogétem

Wysokos¢ 2,60 m

Kubatura istniejaca 7,00 m’

V,in=nxQn:4,65[m>]=(1x21):4,65[m>]=4,51 m?

gdzie: n ilo$¢ jednostek kottowych [szt.],
Qn nominalna moc kotta w [kW],
4,65 maksymalne obcigzenie cieplne pomieszczenia [kW/m3].

Kubatura istniejacego pomieszczenia oraz jego wysokoS¢ jest wystarczajgca przy zamontowanych
urzadzeniach gazowych, tj.: kotta gazowego dwufunkcyjnego.

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania o mocy 21 kW zainstalowany bedzie w
kuchni w lokalu na pietrze.

Pomieszczenie kotta musi posiadac:

- drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz pomleszczenla

- kratke wywiewng o wymiarze min 200cm?

- gniazda wtykowe w oprawie hermetycznej,

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia:
Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktdrym zainstalowany bedzie kociot gazowy wynosi min. 6,5m°.

Kubatura pomieszczenia ogétem
Wysoko$¢ 2,45 m
Kubatura istniejaca 11,80 m’

Vin=nxQn:4,65[m>]=(1x21):4,65[m*|=4,51 m*
gdzie: n iloé¢ jednostek kottowych [szt.],
Qn nominalna moc kotta w [kW],

4,65 maksymalne obcigzenie cieplne pomieszczenia [kW/m3].

Kubatura istniejacego pomieszczenia oraz jego wysokos$¢ jest wystarczajgca przy zamontowanych
urzadzeniach gazowych, tj.: kotta gazowego dwufunkcyjnego i kuchni gazowej.
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Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania o mocy 21 kW zains't;ij%qnfy bfgi ie w
kuchni w lokalu na pietrze. PRI
Pomieszczenie kotta musi posiadad: Yt Yoy ¥ Ay
- drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz pomieszczenia '*/5,,; 7 ,,_".y;)_
- kratke wywiewna o wymiarze min 200cm? i PN
- gniazda wtykowe w oprawie hermetycznej, ey 0‘#.;.

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia:
Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktorym zainstalowany bedzie kociot gazowy wynosi min. 6,5m°.

Kubatura pomieszczenia ogétem
Wysokosc¢ 245 m
Kubatura istniejaca 30,90 m*

Viin=nxQn:4,65[m>]=(1x21):4,65[m’]=4,51 m’
gdzie: n ilos¢ jednostek kottowych [szt.],
Qn nominaina moc kotta w [kW},

4,65 maksymalne obcigzenie cieplne pomieszczenia [kW/m3].

Kubatura istniejgcego pomieszczenia oraz jego wysokos¢ jest wystarczajgca przy zamontowanych
urzadzeniach gazowych, tj.: kotta gazowego dwufunkcyjnego i kuchni gazowej.

5.1.1. WENTYLACJA :
Wywiew dla kotta w lokalu na parterze - istniejgcym kanatem wentylacyjnym 14x14cm z kratka
14x21cm umieszczong max 5cm od sufitu z pomieszczenia sali sprzedazy.

Wywiew dla kotta w lokalach na pietrze- istniejagcym kanatem wentylacyjnym 14x14cm z kratka
14x21cm umieszczong max 5cm od sufitu.

5.1.2 ODPROWADZENIE SPALIN:

Projektuje sie odprowadzenie spalin z kottéw istniejgcymi kanatami spalinowymi 14x14cm z wkladem
koncentrycznym powietrzno-spalinowym Dn 125/80.

5.2. POMIESZCZENIE KUCHENKI GAZOWE]

W_celu przystosowania kuchenki do zasilania gazem ziemnym GZ-50 konieczna jest
wymiana dysz gazowych.

Pomieszczenia kuchenek wentylowane bedg kanatami wentylacyjnymi 14x14cm z kratkg 14x21cm
umieszczong max 5¢m od sufitu.

6.0. UWAGI KONCOWE

1) Zakres prac wykonac zgodnie z P.B.

2) Montaz urzadzen gazowych wykonac zgodnie z DTR

3) Wykonawca zglosi do odbioru instalacje gazowa wraz z przyborami do Dystrybutora gazu
4) Do odbioru nalezy przedstawic:



5)

6)
7)
8)

9)

s
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- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamlanaﬁa;; 1 a;ZLﬁéelrf eplam|
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza, f‘@, "*'z )L TSy Y

- pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe, O}__ “f, ’ ‘{fd;'"uvf q 7
- protokét wykonania prob szczelnoéci instalaci, (5, 4, U,
- oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami technfezﬁyml e %,
prawem budowlanym mé‘ 2 "2
- protokdt kontroli przewodoéw odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych, ktore
wymadajg takiego odprowadzenia,

W obecnoséci Inwestora i Kierownika Budowy, Wykonawca wykona prébe

szczelnodci catej instalacji gazowej wraz z przyborami z ktérej zostanie sporzadzony protokét
proby szczelnosci. Proba szczelnosci polega na napetnianiu przewodéw sprezonym powietrzem
pod ciénieniem 50kPa przez 30minut. Do wykonania préb szczelnoéci niedopuszczalne

stosowanie jest gazéw palnych. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia
mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania

odbiorowe, prébe nalezy wykona¢ pod ci$nieniem 100kPa.

Wykonawca instalacji  gazowej  zobowigzany  jest  wyprébowaé  montowane
przybory gazowe, wyregulowac spalanie i pouczy¢ odbiorce o ich uzytkowaniu.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci z wynikiem pozytywnym , stalowg instalacje
gazowgq nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg

Wykonanie instalacji gazowej powierzy¢ osobie lub zakladowi posiadajgcemu uprawnienia
energetyczne .

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie stwarza zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

10) Prowadzone prace nie wchodza w szczegétowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w

art.21 aust.2 pkt.1-10 ustawy /zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r/ i nie jest wymagane sporzadzenie planu “BIOZ".
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1. Projekt zagospodarowania dziatki. |, M s Yogy YO,
i , 8o, e
Zagospodarowanie dziatki nr I1#2, 1182 w m. Puck Plac Wolnosci przedstawia s, np. b5

Wewnetrzna instalacja gazowa projektowana jest w istniejagcym budynku mieszkalnym wielorotﬁin ?;m
z lokalem ustugowym, wybudowanym metoda tradycyjna, od istniejacego na terenie dziatki przytacza
gazu zakoniczonego szafkg nascienng na ukfad redukcyjno z zaworem gtéwnym.

2. Informacja o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych do
rejestru zabytkow.

Teren jest objety ochrong konserwatorskg.

3. Wplyw inwestycji na ochrone Srodowiska.

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze.

4, Dane okreélajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

5. Informacja o potozeniu dziatki w pasie ochronnym Morza Baltyckiego lub
Zatoki Puckiej

Dziatka nie lezy w pasie ochronnym Morza Battyckiego i Zatoki Puckiej.

Opracowat:
inz. Janusz Gajewski

/4 -



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 07
| OCHRONY ZDROWIA b

Inwestycja polegajgca na budowie wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem ustugowym

w m. Puck Plac Wolnosci 7/8 dz. nr t17/2, 1182 |,
M peld Wk

Inwestor: Gmina Miasta Puck, 84-100 Puck ul. 1 maja 13

Projektant: Agnieszka Przezwicka-Litwin, 75-350 Koszalin ul. Wiadystawa IV 137
upr. ZAP/0051/PWOS/05

mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siegi,instaiacj i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazoyyych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ZAP/0051/PWO! @
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8.0. PLAN BIOZ
Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie mfonna&"?fdotyfrga{ejr bezpleéﬁm}stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz Rozporzadzenie Ministra i i Przemysiu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy wykonywa:;n i’o,b “budowlano

— montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.Nr 13 poz.93 z 1972r.)
Zawartos¢ opracowania
1.0 Informacja o Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
1.1 Zakres robdt zamierzenia budowlanego
1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia
1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen
1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

1 Informacija o Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Nalezy kierowac sie przepisami BHP przy wykonywaniu instalacji gazowych.

1.1 Zakres robét zamierzenia budowlanego
Przebieg instalacji gazowej wynikajg z rozmieszczenia urzgdzen gazowych.
Kolejnoé¢ realizacji poszczegéinych etapéw:

wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane, przekucia, montaz tulei ochronnych,

- ulozenie, spawanie i mocowanie rurociggéw stalowych,

- montaz punktu redukcyjno-pomiarowego,

- montaz urzadzen gazowych,

- montaz kanatéw wentylacyjnych i przewodu kominowego

- wykonanie préb szczelnosci,

- rozruch technologiczny,

- dopuszczenie do uzytkowania.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcymi obiektami sa:
- Budynek mieszkalny wraz z infrastrukturg wewnetrzng (instalacje),
- Przylacze gazu do budynkuy,
- Szafka na punkt red-pom.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarzaé zagrozenie jest punkt redukcyjno-pomiarowy gazu, przytacze gazowe,
instalacja gazowa. Wszystkie w/w elementy wymagaja obstugi przez osoby przeszkolone i zgodnie z zasadami
BHP. Istniejg zabezpieczenia typu system detekcji gazu, ktore wykluczaja negatywne skutki ulatniania gazu

oraz sprawnie dziatajaca wentylacja nawiewno-wywiewna.

Za zgodnoéd z oryg-inal%%na

mgr inz. Agnieszka Preezwicka

{0
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LP Rodzaj zagrozenia Miejsce wystgpienia ezés«g% '%
wystapienia Rt N
1 Porazenie pradem elektrycznym Elektronarzedzia G

Wtyczki i gniazda elektryczne
Spawanie rurociggéw, montaz armatury

2 Uszkodzenie ciata przez ostre Betoniarki

i wystajgce przedmioty oraz przez Blachy i prety

czeéci maszyn w ruchu Montaz stacji redukcyjno-pomiarowej
3 Poparzenie Spawarki, montaz rurociagéw

Spawanie rurociggow

8.1.5. Informacija o prowadzeniu instruktaiu pracownikéw i szkolen

Szkolenie wstepne- po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy- przed przystapieniem do robdt na terenie budowy- kierownik lub osoba przez
niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prowadzenia rob6t gazoniebezpiecznych,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

$wiadectwa odbycia szkoler znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku szkolen
BHP na budowie.

8.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaijace niebezpieczenistwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych,

Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracy” w danej firmie,

Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

Zabezpieczenie kabli elektrycznych,

Prowadzenie robdt budowlanych przez co najmniej dwdch pracownikéw, jeden jako asekuracja,

Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu i twarzy,

Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowata:

mgr inz. AgniesiiﬁZrzezwicka Litwin

Strona
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— = = = — Istnle Jaca Instalacja gazu

Legenda

1. Szafka gazowa z punktem redukcy jnym

(Reduktor FE25)

[INwESTOR
Gnina Masta Puck 84-100 Puck ul 1 Maja 13 f‘]
o
IRIEKT: Budynek mleszkalny wielorodzinny z lokalen ustugowyn
Puck ul 1 Plac Wolnoscl 7/8 dz. nr u%@r-ies2 ||} (| ﬂ?]l
ZADANIE:

Projeict budowlany wewnetrzne] instalac) gazowe)

ITRESE RYsun Rzut Plamic

IMEE, 1 NAZVISKO NR UPRAWNIER 1S DATM Pazdziernik 2013]
[PROJEKTOWAL! | ngr int. Age Litwin | ZAP/0USL/PWTS/US SKALA 1100
WDZILs mor nt. Tosasr Litwin ZAP/01S4L/PINS /07 AM NR RYSUNKU( 2

/
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3. Tule jo
S
6

ochronna

powietrzno—spalinowym DN125/80
7. Uktad pomiarowy (Gazomierz G4 zamontowany

ha belce przytaczeniowe ),

. Kociot wiszacy 21kW z zam, komora spalania

. Kanhat wentylacyjny 14xl4cm z kratka 14x2lcm
umieszczony max Jcm od sufitu
. Kanat spalinowy 14x14 z wkitadem koncentrycznym
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INWESTOR:

Gnina Masta Puck 84-100 Puck ul 1 Moo 13

(OBIEKT:

Budynek nleszkalny wielorodzinny z lokalen ustugowyn
Puck ul 1 Plac Wolnosd 7/8 oz ne 132222 g2 ({1 |1

b
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ZADANIE:

Projelct budowlany wewnetrzne] Instaloci gazowe]

TRESC  RYSUNKIS

Rzut Parteru

4

IMIE, I NAZWISKD NR UPRAWNIER \%ﬁ DATA Pozdzlerni 2013}
IPROJEKTOVAL: | ngr int. Agnieszio Praszwicka Litwin | ZAP/C0SL/PWDS/0S 2 SKALA 1100
SPRAVDZIL: | ngr bt Torasz Litwin ZAP/01541/PINS /07 1t NR RYSUNKU! 3
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Istnie joca instalacjo gazu

egendo

Kociot wiszocy 21kW z zam. komoro spalania
Tule jo ochronna

Kuchnio. gazowa

Konat wentylacy jny 14xl4cm z kratko 14x2lcm
umieszczony max Jcm od sufitu

Konat spalinowy 14x14 z wktadem koncentrycznym
powietrzno-spalinowym DN125/80

Uktad pomiarowy (Gozomierz G4 zamontowany

no belce przytoczeniowe j.

[INwESTDR!
Grina Miasta Puck 84-100 Puck ul. 1 Maja 13

((BIEKT: Budynek mieszkainy wielorodzinny z lokalen usiugowym

Puck ul 1 Plac Wolnoécl 7/8 dz. nr H#aries 11 ({

lHIh

ZADANIEY
Projeict budowlony wewnetrzne] instalacy gazowe]

ITRESE RYsinaasy Rzut Pletra

IMIE, I NAZWISKO NR UPRAWNIEN

DATA

Pazdziernik 2013}

PROJEKTOWALs

ngr it Agriessim Prrzersicie Liein

ZAP/00SL/PYIS/05

SKALA

1100

SPRAVDZIL:

ngr Int Torasz Litein

ZAP/01541/PTDS /07

NR RYSUNKUI
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instolac ja do lkwidac ]l

istnle jaca Instaloc ja

kuchnia

klatka
schoclowa
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Fragment instalacji do likwidoc ji

URWAGA!I Nalezy przeniest uktod pomiarowy z szafki no zewnatrz budynku

na klotke schodowa.

— - —

Istnie jaca instolacjo gazu

Legenda

1. Szafka gozowa z punktem redukcy jnym

(Reduktor FE25)

2. Istnie jacy Kociot wiszacy 2lkW z zam, komora spalania

3. Tuleja ochronna

7. Uktad pomiarowy (Gazomierz G4zomontowany
no belce przytoczeniowe jd.

[NwESTER:

Gnina Mostn Puck 84-100 Puck ul 1 Maja 13

OBIEKT:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem ustugowyn
Puck ul L Plac Wolnosc! 7/8 dz. ne 17/2 1872 |11 ) {

o

[ 4

ZADANIE:

ProJekt budowlany wewnetrzne] Instalac§ gazowe]
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istnie jaca instalac ja

DNZ5 -164.5~
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instalac Ja co Ukwidac Ji
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DN25 -452.5-

DNZ5 -350.5-

— — — —  Fragment Instalacjl do lkwldac]i

— = = = = Istnle Joca Instalacja gazu

UWAGA! NIEAKTYWNE INSTALACJE ZABEZPIECZEC
KORKIEM W MIEJCU PRZYLACZENIA LICZNIKA GAZU

Legenda

1. Szafka gazowa z punktem redukcyjnym

(Reduktor FER5)

2. Kociot wiszacy 2lkW z zam, komora spalania
3. Tule Jo ochronna
4, Kuchnia gazowa
7. Uktod pomiarowy (Gazomierz G4 zamontowany
ha belce przytaczeniowe jd,
INWESTOR!
Gnina Mlasta Puck 84-100 Puck ul 1 Maja 13 \‘W(
{
HIBIERT! Budynek mleszkalny wlelorodzinny z lokalem ustugowym
Puck W 1 Plac Wolnosc 7/8 dz. ne W2éariese ALY /1 jt4 s
ZADANIE!

ProJekt budowlany wewnetrzne] Instalac]l gazowe)

TRESE RYSUNKUI

Aksonometrla Instatac)l gazu

IMIE I NAZWISKO NR_LPRAWNIEN ﬁ;ls DATA! Pazdzlernlk 2013
PROJEKTOWAL: | ngr bk, Agnieszica Przwavicks Litvin | ZAP/0USL/PWOS/03 {  |skaLa 1100
SPRAWDZIL: | mgr bt Tomasz Litwin ZAP/01541/PO0S /07 /PC | WR RYSUNKU 6
OPRACOWAL | inz. Janusz o Jevald 7N
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Legenda
1. Kolumna przytocza
2. Zawbr sferyczny DN32
3. Reduktor FEZ25
4. Szofka gazowa
INVESTOR
Gnina Miasta Puck 84-100 Puck ul 1 Maja 13 h,
[BIEKT! Budynek mleszkalny wielorodzinny z lokalem ustugowym | o
Puck ul 1 Plac Volnoscl 7/8 dz. nr m77ernere [ {1 _[(f((
ZADANIE:

Projekt budowlony wewnetrzne] instaloc) goazowe|

TRESE RYsunku| Przytazce gazu - punkt redukcy Jny
1
INIE, T NAZWISKO NR UPRAWNIER \&r‘m DATA Pazdziernk 2013
IPROJEKTOWALS | ngr 1t agriessica Preszsiciia Litsin | ZAP/00SL/PVOS/0S /_, SKALA 10
[SPRAWDZIL: | ngr Inz Tonasz Litwin ZAP/015AL/PIS /07 /W\ NR RYSUNKU: 7
|oPRACOWAL: | 2. Jarusz Gajewsia (3

¥
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Legenda

1. Belka montazowa pod gazomierz G4; G6
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2. Gazomierz miechowy G-4
3. Zoawbdr kulowy DNe5

INWESTOR!
Gnina. Mlasta Puck 84-100 Puck ul 1 Maja 13 u
i
U
HBTEXCT: Budynek nieszialny wielorodzinny z lokalen Ustugowyr A~
Puck ul 1 Plac Volnosci 7/8 dz. ne BZ/2-48/2 (|| e fp
[zADANTES
ProjJeict budowlony wewneirzne) instalac) gozowe]
RESE Rysunkuy| Punict ponlarowy
IMIE, I NAZWISKD NR UPRAWNIEN 1S |paTa Pa2dziernik 2013
PROJEXTOVAL | nor in. Agr Litein | 2AP/005L/PVIOS/0S . SKALA 140
[SPRAVDZIL: | ngr int. Tomasx Litwin vemsarmsay | v | R RYswew 8
|TPRACOWAL: |12, Jonusz Gajewsta D
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1240 0003 7130 | 70000893 1:?«6\:;%@1;;;:3%
~ L
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA S.FK“:?FG )/.I) <
kierowat do: ul. Kopernika 1 g
GEN GAZ FNFEGIA SA _ul Dareoyka 1 62.080 Tamowo Bodghme 84-100 Puck
Kontakt: Oddziat w Pucku
Gmina Miasta Puck Infolinia 801 429 429
1 Maja 13 email  puck@gen.com.pl
84-100 Puck Jestedmy do Panstwa

dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429)

Miejsce odbioru

dz.nr 117/1,118/1
Plac Wolno&i 7 / 8
84-100 Puck

Warunki przylaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIAa SA urzadzen i instalacji gazowych podmiotu
przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci do 10 m°/h w przeliczeniu na gaz wysokometanowy
E o cieple spalania 39,50 MJ/m

grupa odbiorcow 100
w niosek data 14.07.2011
numer 236/0P/L/11
warunki przyfgczenia rodzaj Warunki Techniczne - zasadnicze

numer 1240 0003 7130

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 06.04.2004r. w sprawie szczegoélowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych,
ruchu i eksploatacji tych sieci gazowych (Dz. U. nr 105 poz. 1113) wydaje sig nastepujace warunki
przytgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA SA z siedzibg w Tarnowie Podgérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: istniej. bud. mieszkal. wielorodzinny
miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Plac Wolnosci 7 / 8; dz.nr 117/1,118/1, 84-100 Puck
rodzaj paliwa gazowego: E - gaz zieranny wysokometanowy

maksymalny godzinowy odbiér paliwa gazowego: 10 m'/h

planowana wielko& odbioru paliwa gazowego -10500 m°/rok.

cel wykorzystywania paliwa gazow ego: cieplej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

urzgdzenia wykorzystujgce paliwo gazowe:
ilo& rodzaj
5 kuchnia gazowa 4-palnikowa
5 kociot 2-funkcyjny 20kW

Miejsce podigczenia

punkt: sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia
adres podigczenia: Plac Wolnosci 7 / 8, 84-100 Puck
materiat: polietylen
fednica (mm): 63, .
Parametry techniczne przytacza
dtugo£e: 4 m
adres przylgcza: Plac Wolnosci 7 / 8; dz.nr 117/1,118/1, 84-100 Puck
materiat: polietylen
§ednica (mm): 32,

Granica wiasnosi sieci gazowej przedsiebiorstwa gazow niczego:
kurek giéwny przed punktem redukcyjno-pomiarowym ;

Za zgodnoéﬁj‘yginalem

mgr inz. Agnieszka Przezwicka

Rada Nadzorcza: . G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

dr Klaus-Dister Barbknecht, Uwe Barthel, dr Achim Westebbe Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tamowo Podgérne
Zarzad: dr Bemard Rudkowski (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec Tel. + 48 (61) B28 98 20

Sad 'cnaw Poznah - Nowe Miasto i Wilda VIII dz (Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000021428 Fax + 48 (61) 828 98 22

Kazpllaf zakfadowy PLN 158.167.550,00 (w peini wplacony) E-mail. geng@@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

DZ Bank Polska S.A., pr konta 19 1740 0008 0000 3000 0005 3422 NIP 686-050-27-73, Regon 3300117284
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Minimalne i maksymalne ciénienie paliwa gazowego w punkcie przyfaczenia: min 10'6@_?)&/. qq{é%,-gys_o k{’a'i@..
Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przyigczeniem: ' t5])-.?. ﬁ,/ei"bk:"’f?g,, '
brak 798 > Yo
¢ 70
Wymagania dotyczace pomiaru i Kontroli dostawy gazu
usytuowanie w szafce: wewnatrz obiektu (klatka schodowa)
typ i wielko& gazomierza: G6 miechowy x 5szt.
rozstaw krécécéw: 130
typ reduktora: FE-25

Projektowana wysoko& optaty za przylgczenie

Nazwa towaru J.M. llosé Cena VAT Wartos¢ Wartos¢ Wartosé
lub ustugi brutto [%] netto [zi] VAT [zi} brutto[z1]

Kalkulacja kosztow
(VAT 23%) Optata za przytaczenie do

sieci do 15 metréw o mocy < = 25 M3/H szt 1 1.796,42 zi/szt 23 1.460,50 335,92 1.796,42
Optata za standardowe elementy przytgcza 1.460,50 335,92 1.796,42
Optata za niestandardowe elementy
przytacza 0,00 0,00
Suma opitat za standardowe i
niestandardowe elementy przytaczenia 1.460,50 335,92 1.796,42
suma netto 1.460,50
podatek VAT 23 % 335,92
suma brutto 1.796,42

Informacje dodatkowe:

1. Projektowany szacunkowy koszt optaty za przylaczenie nalezy traktowac jako wstgpny, ktérego
uszczegotow ienie nastapi po fazie projektu wykonawczego.

2. Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przytaczenie zostat naliczony na podstawie stawek oplat
wynikajgcych z obowigzujgcej w dniu wydania niniejszych Warunkéw Taryfy dla paliw gazowych
G.EN. GAZ ENERGIA SA w Tarnowie Podgérnym.

3. W projektowanym szacunkowym koszcie optaty za przylaczenie stawka podatku VAT zostata
okredona zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien sporzadzenia Warunkow .

Fokdatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien wystawienia
aktury.

4. Opflata za przylgczenie do sieci gazowej bedacej wiasnoscia G.EN. GAZ ENERGIA SA w Tarowie
Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje wydatki ponoszone na:

a) wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych,

b) uzgodnienia dokumentacji,

c¢) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowe,

d) koszty nadzoru budow lanego,

e) roboty budowlano-montazowe wraz z niezbednymi prébami,

f) optaty za zajecie terenu, w tym optaty publicznoprawne i odszkodowania dla
wiagicieli nieruchomogi, ktérych zajecie bylo niezbedne dla budowy odcinka
sieci i przytacza,

g) zakup i budowe standardowych elementéw odcinkéw sieci i przylgcza.

5. Do standardowych elementéow przylgcza, o ktérych mowa w pkt. 4 lit. g, zalicza sig: ukiad
wigczeniowy, rure przewodowa, zasuwe odcinajgca, ziacze izolacyjne lub potgczenie typu
polietylen-stal na prz;g&aczu polietylenowym, kurek gléwny, reduktor cidienia gazu o
przepustowosci do 10 m*/h oraz rury ochronne na skrzyZzowaniu z innym uzbrojeniem.

6. Optata za przylaczenie nie obejmuje kosztéw zakupu i montazu szafki przeznaczonej na kurek
gtowny i uktad redukcyjno-pomiarowy.

7. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej bedacej wtasnoscia G.EN. GAZ ENERGIA SA w Tarnowie
Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przyiacza gazowego do sieci
gazowej rozdzielczej wraz z wigczeniem do sieci gazowej rozdzielczej, _—

b) budowe przylacza gazowego wraz z wigczeniem do sieci gazowej rozdzielczef® Z80dnosé 7 oryginatem
zgodnie z zapisami, ktére bedg zawarte w Umowie o przytaczenie do sieci
gazowej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazow®7 iré. Agnieszka Przezwickq
(Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

8. Niniejsze Warunki przylaczenia nie stanowig podstawy do rozpoczecia prac projektowych.

9. Warunkiem rozpoczecia realizacji przylaczenia, o ktérej mowa w pkt 3 niniejszych Warunkow
przylaczenia, jest zawarcie Umowy o przylaczenie do sieci gazowej pomiedzy: G.EN. GAZ
ENERGIA SA w Tarnowie Podgdérnym ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne a Podmiotem, na
pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie do sieci gazowe;.

Rada Nadzorcza: G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

dr Klaus-Dieter Barbknecht, Uwe Barthel, dr Achim Westebbe Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62.080 Tamowo Podgérne
ngé dr Bermnard Rudkowski (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec Tel. + 48 (61) 829 88 20

Sad Rejonowy Poznar - Newe Miasto | Wilda VIIl Wydz Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000021428 Fax + 48 :612 829 98 22

K?ilat zakladowy PLN 158.167.550,00 (w peini w piacony) E-mail: gen%\;en_com.pl_ Internat: www.gen.com.pl

DZ Bank Polska S.A., nr konta 19 1740 0006 0000 3000 0005 3422 NIP §65-050-27-73, Regon 3300117284
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10. Umowa o przylaczenie do sieci gazowe] stanowi podstawe do roz G;gpf&,‘gjf-zez £3,EN. GAZ
ENERGIA SA w Tarnowie Podgérnym prac projektowych i budowlanych! @éﬁw- E E 3IA SA
nie ponosi odpowiedzialnoéci finansowej za dziatania zwigzane z przylg igﬁf&)}) ‘padijete’ przez
Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie przed zawarciem Umowy o przylaczenie 60'..5{’38} azowej.

11. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich wydania. 6

12. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN. GAZ ENERGIA SA w Tarnowie Podgérnym
zobowiazania do zawarcia Umowy o przylaczenie do sieci gazowej w sytuacji, kiedy G.EN. GAZ
ENERGIA SA w Tarnowie Podgérnym zawartaby w okresie obowigzywania niniejszych Warunkéw z
innym podmiotem Umowe o przylaczenie do sieci gazowej uniemozliwiajgca realizacje wydanych
Warunkéw przytaczenia.

13. Okreélone Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA SA w Tarnowie Podgdérnym.

14. Podmiot wraz z Wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie do sieci gazowej dostarczy G.EN.
GAZ ENERGIA SA w Tarnowie Podgérnym mape do celéw projektowych w skali 1:500 Iub
1:1.000.

15. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawiewarunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz z péZniejszymi zmianami).

16. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 wraz z pézniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA SA w Tarnowie Podgérnym
zapewnia dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

17. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIASA w Tarnowie
Podgérnym po zawarciu przez Podmiot Umowy dostawy paliwa gazowego i $wiadczenia ustug
dystrybucji okresélajacej warunki dostawy i odbiorupaliwa gazowego.

18. Odbiorniki gazowe winny posiada¢ wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego

w niniejszych warunkach (znak CE).
Uwagi:
Gazomierz nalezy zamontowaé na belce przylaczeniowe;j.

Sporzadzit(a): Marzena Hallmann

G.EN. GAZ ENERGIA 8.A.
Cddaal fv Pucku
Gisffnigi Kiients

Specjatigta fis,

(

mgr Marzeha Hallmann
= (" -
< i ~C:£0ryglnaiem

'qr inz. Agnieszka Przezwicka
Rada Nadzorcza: G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
dr Kiaus-Dieter Barbknecht, Uwe Barthel, dr Achim Westebbe Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgérne
Zorzad: dr Bernard Rudkowskl (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec Tel. +48 (61) 829 98 20
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda VIl Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000021428 Fax +48 (61) B29 98 22 ZZ/
Kapital zakladowy PLN 158.167.550,00 (w peini wplacony) E-mall: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

DZ Bank Polska S.A.. nr konta 19 1740 0006 0000 3000 0005 3422 NIP 869-050.-27-73. Reoon 3300117284
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Na podstawie art. 24 ust.-1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o sambfzg&ic}; _ﬁ’mypdowy@h :
aarchitektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. flgzﬁ'kpg?@zm. )
“art. 13 ust. 1.pkt 12, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budéWlatie (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra .
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art.

104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

1
]

dkrggdwa Komisja Kwalifikacyjna ZAP.
" nadaje
Pani Agnieszce BRZUSZEK -
mgr inz. o kierunku inZynieria Srodowiska
ur. dnia 16 lipca 1975r. w m. Ziotéw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/00S1/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami biidowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen .
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE .

- Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej ~ Okregowej Izby InzZynieféw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoféw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pani Agnieszka Brzuszek posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu —
konieczne ‘do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeft w specjalnosci. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych. '
Szczegblowy zakres uprawnieri jest akreslony na odwrotie niniejszej decyzji.
e " Poutzenie . v
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
- funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego’ rejestru Giéwnego Inspektora
. Nadzoru Budowlanego oraz wpis-na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej. Izby Inzynieréw
. Budownictwa w Szczecini¢ w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. -~ . . s’
Otrzymuja: - et g Sktad orzekajacy OKK: QN%
I. Pani Agnieszka Brzuszek : 1. Stanistaw Kamifiski .....<0.70. :

ul."Malopolska 1B/4 ; » S F
2. Krzysztof Motylak //Zﬁé/ ,
s /. f —
3. Irena Zywuszko %‘f}"’

75-016 Koszalin ™~ .

2. Okrggowa Rada Izby ' P
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego .
4. ala ‘ .

.

Lgodnoséé z% ginalem
~'nd Agnieszka Przezwicka

2%



.+ ZACHODNIOPOMORSKA

'OKREGOWA i "%f@&
TINZYNIEROW @f"ﬂfvy ;};’"-z,,

5 " BUDOWNICTWA ‘ ;f"oc,;fr,,,_ '?)‘e""o y

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA @-/x:g Yot *7 z,ff( ‘4,

_ 4

Sygn. akt ZAP.OK_K~7131/1425/07 Szczecin, dnia 1'%9 (’2@.071 H’é
" g’
'S"Sua Pf.p.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia-2000r. o samorzadach zaWOdowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 20017. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 15, art, 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm,) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15

+§ 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w spraw1e
‘samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. U. z 2006r. N».83, poz. 5 78) w zwigzku z art.
104 Kodeksi postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98; poz. 1071, z pdzn. zm,)

Zachodmopomorska Oqu,gowa Komlsja Kwahﬁkacyjna

nadaje

Panu mgr inz. TOMASZOWI TADEUSZOWI LITWINOWI
ur. dnfa 21 pazdziernika 1972 r. w K oszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/I54/POOS/H7
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylapyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, nd podstawr art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadmema decyzji: Zakres nadanych tIprflwmen budowlanych wskazano na odwrocle decyzji.

Pouezenie
od mmejszej decyzji stuzy odwo%ame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej: Polskiej Izby Inzynietow:
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem Z.achodmopomonskxq Okrggowe;j Izby Inzynieréw
Budowmc‘cwa W Szczecuue W temume 14 dni od daty j&j dorgézenid.

Sklaﬁ orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski
' 2. Krzysztof M'otylak

3. Daria Kozakowska

Za zgodnosé é oryginatem

) : L
mEr inz, Agnieszha Przezwickq
1



InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzér T65° 2%
mgr inZz. Agnieszka Przezwicka Litwin

ul. Wiadystawa IV 137
75-350 Koszalin tel. kom. 0 504 038 588

NIP: 767-100-63-58 biuro@instaleko.pl

Koszalin pazdziernik 2013r

OSWIADCZENIE

zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888)

niniejszym oswiadczam

Projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazowej z
podigczeniem kotta gazowego co i cwu oraz kuchni gazowej 4-
palnikowej w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem
ustugowym w m. Puck Plac Wolnosci 7/8 dz.nr 147/2; 14872 gm. Puck

Inwestor: Gmina Miasta Puck 3 'fd/}/v\
84-100 Puck ul. 1 Maja 13

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgrlr\:_‘ Agnlosrjﬂ Prza::!rmw n bez
. ] mgr inz. Agnieszka ZA i}:’,ﬂ"“ﬂf}ﬁiﬁ;‘“‘?ﬁ““ i r:;_m:udauwwhl
FiGIEktoWa: Przezwicka Litwin FIOSSIFWESIOD ﬁf’éﬁ?‘m’%ﬁf‘" o L

mgr inz Tomasz Litwin
ia bez

. . o . ZAP/0154/ POOS/07 m@1lue?wrqulnos£istf;cnmjwmmsie
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Litwin | upr. Budowlane w speci. | cepienwentyiaaing i

A
i Kanalizacyjyeh p -
Instalacyjnej ar ZAP/0154/POOS/0T ”5 ﬁ"—
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Pana:.{f24 S 4 o/ Z’ﬂ&?a et celuf

1. Wskézania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na poditgczenie®

9 . A
3. Ustateriaprzyczynmwadtiweyo dzlatanta urzadzenia®

z pbzniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. )

- «7
Opinjg sporzadzono w .Zegzempla!sznaczeniem po 1 egzemplarzu dlal%z%

Potwierdzenie odbioru opinii:  dnia ... POADIS +eevvernmersiiicineeinnssrassssessanss

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zgtosié do sprawdzenia prawidiowosé wykonania
i funkcjonowania urzgdzen grzewczo - kominowych.

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skreslic.

Opiniodawca

(uprawniony mistrz komi
MISTRZ KONMINIARSKI

mgr inz. Agnieszka Przezwickq

2



Szkic orientacyjny:

o |2 ||

—

N\~

Aﬂf%ﬁ@/

)%
Y

A

...........................................................

Za zgod
mgr

Pieczatka i podpis opiniodawcy

i’m?f Z oryginalen;

inz. ABnieszkq Przezwicha



IﬁPC‘{' DZIFtNre gy

dfnsin
. 27
"l'i | o Saduleud, 3162 '9{7,-4
e o D ) e
< 2lenkiewicza 4, tel.(058) 673-21-12 1 + 2 "3 / 0/_‘;
................................. LAt ...y, dNiE AL 2042
(I;()iec_ze.é z:}(ladu 3 5 L c?q&‘ﬂ‘;}( {)‘g
ominiarskiego) On 4?¢r j/[) ~-hf-j

3 < '.H./
- . ; Un ) /J s ,:' R
G fU ﬁ 5"‘/‘./ =E ‘fﬂ (¥ ‘,:{.9.. ;LA: 5 6 Il)

Opinia Nr ....0088550...5 oy,
‘8> 9 .H)O' {3
. Ty G

dzen grzewezo ko in0\&.5'3'1}3?1‘rv»tf;.}}:_si\‘:!;:y;]{S p

Zwynikow rowadzonych ogledzin — ekspertyzy yrz
dotycz rzadzer grzewczo - kpminowych, uzytkowggych przéz: . ezl 2a...L. 265d%....Le L.
........ ﬁﬁgwﬁ%ﬁ?&yﬁazgéz&w

sporzadzona przez posiadajacego Zygir}e uprawfienia mistrza kominiarskiego
2 22

Pana:.... /.. a7 B kZ........ L C B oo w celu:
1. Wskazania przewodu, kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie®

2. Ustalenia prawidtowosci podigczenia®

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzenia®

W zwigzku z powyzszym stwiérd_za sie co nastepuje:
. 2 OB SEE TER. . R

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane zdnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 . (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéow budowlanych i terenéw.
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Uwagi: i : .
1. Po dokonaniu proponowanych rozwjgzah nalezy zgtos'ic’:;dd},sprau'\irdzé'n‘ia prayidtowos¢ wykonania
i funkcjonowania urzadzeh grzewcizo - kominowych. - R
2. Szkic orientacyjny na odwrocie. 5

3. Niepotrzebne skreslic.

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

I
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mgr ins. Agnieszpq Przezwickq
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1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie®
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Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnla 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z poézniejszymi zmlanaml) Rozporzqdzenle Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow.
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Dokladnos¢ pomiaru
i bezpieczenstwo

Przeznaczenie

Gazomierz  mieszkaniowy G6  jest
przeznaczony do pomiaru zuzycia gazu w

mieszkaniach, ~ wktorych sumaryczne,
maksymalne ~ zuzycie gazu  przez
wszystkie  zainstalowane  urzadzenia

gazowe nie przekracza 10m%h powietrza
o gestosci 1,2 kg/m”.

Gazomierz moze byé wyposazony W

nadajnik impulséw (1 impuls = 0,01m’)
umozliwiajacy ~ rejestracje  wartosci
szczytowych zuzycia gazu iwowczas

posiada oznaczenie G6N.

e e
G5 e e | -
L

et me==

—_—

% —
Gazomierz jest przystosowany do pomiaru:
* Gazu ziemnego
* Gazu miejskiego
130206,
Typowe krzywe btedow el 61 l .
- ;
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1 - EN 1358 OIML R3¢, - ——
2 [ [roomws” | | ]| , |
3 L i ¥
0 2 4 6 8 10 a1 _._J P
Qmin
Obcigzenie Q (m*h)

APATOR METRIX SA e Piaskowa 3 * 83-110 Tczew, Poland
tel. +48-58-53 09 200  fax. +48-58-53 09 300
http://www.metrix.pl ¢ e-mail: metrix@metrix.pl

Dane techniczne

Obcigzenie maksymalne: Q=10 méh
Obcigzenie minimaine:  Q = 0,06 m’h
Obcigzenie nominalne: Q=6 mh
Objetosc¢ cykliczna: V=5dm?
Maks. ciénienie robocze: P =10kPa

Zakres pomiarowy liczydta: 99999,999 m®

Prog rozruchu: 8 dm’h
Waga: 4,4 kg
Ogniotrwato$¢ (650°C) do 10 kPa
zgodnie z normg EN1359
E 200
E 150 4
5 //
8 100 -
:§ /// j//
£ %0 — .
E f—-’
=2 0

0 2 4 6 8 10

Obcigzenie Q (m*h)

1 - powietrze
2 — gaz ziemny

)
mefrix

GRUPA APATOR
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